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E.A : Equipement d'alarme. ensemble des
appareils nécessaires au déclenchement et
3 Uémission des signaux sonores d'évacua-
tion d'urgence. L'EA fait partie du SMSI.

Eclairage d’ambiance ou anti-panique :
Eclairage uniforme sur toute la surface d'un
local pour permettre une bonne visibilité et
éviter toute panique.

Eclairage d'évacuation : Eclairage permet-
tant & toute personne d'accéder a lex-
térieur du local a laide de foyers lumineux.
It doit assurer les 4 fonctions suivantes :
- reconnaissance d'obstacles,
- signalisation des issues,
- signalisation des cheminements,
- indication des changements de

direction.

E.C.S : Equipement de contréle et de signali-
sation. Composant du systéme de détection
et d'alarme dincendie par lintermédiaire
duquel les détecteurs peuvent étre alimen-
tés.

ER.P: Etablissemnent recevant du public.

E.R.T : Etablissement recevant des tra-
vailleurs, soumis au code du travail.

H

Hauteur d'implantation : Distance verticale
entre le sol et un appareil ou un organe de
commande.

L

Local a sommeil : Local au sein d'un ERP
dans lequel le public est appelé & dormir
(chambres d'hdtels, d"hapitaux, colonies de
vacances, maisons de retraite.

LS.C. : Luminaire sur source centralisée

M

Mise au repos : Mancsuvre permettant
d'éteindre Uéclairage de sécurité aprés la
coupure du secteur - ceci afin déviter le
déchargement inutile des blocs autonomes
ou de la source centralisée.

N

NF AEAS : Terme générique.

Marque de conformité aux normes des
Appareils Electriques Autonomes de
Sécurité.

NF MIC : Terme générique.
Marque de conformité aux normes des
Matériels d'Incendie Certifiés.

NF CMS! : Terme générique. Marque de con-
formité aux normes des Centralisateurs de
Mise en Sécurité Incendie.

R

Registre de sécurité : Registre affecté
Uétablissement, tenu par

le chef d'établissenent et mis 3 la disposi-
tion des agents de

Cadministration.

S

SA.T.I: Bloc autonome avec Systéme
Autonome de Test Intégré.

S.D.I: Systéme de Détection Incendie.
Ensemble des appareils nécessaires 3 la
détection automatique d'incendie com-
prenant obligatoirement : les détecteurs
automatiques, léquipement de commande
et de signalisation, les déclencheurs
manuels.

S.M.S.I : Systéme de Mise en Sécurité
Incendie. Ensemble des équipements qui
assurent la mise en sécurité incendie.

Source centralisée : Appareil destiné
assurer lalimentation secourue des lumi-
naires d'éclairage de sécurité non
autonomes.

S5.1: Systeme de Sécurité Incendie.
Systéme constitué de lensemble des
matériels servant 3 collecter toutes les
informations ou ordres liés & la seule sécu-
rité incendie, A les traiter et 3 effectuer les
fonctions nécessaires 4 la mise en sécurité
d'un batiment ou d'un établissement. Dans
sa version la plus complexe (SSI de catégorie
A), un SSI est composé de deux sous-sys-
témes principaux : un Systéme de Détection
Incendie (SDI) et un Systéme de Mise en
Sécurité Incendie (SMSI).

u

U.G.A: Unité de Gestion dAlarme.
Pilote les diffuseurs sonores non
autonomes ou BAAS pour

Uévacuation du public aprés un délai de
tempo réglable de 0 3 5 min (alarme
restreinte).

Sous ensemble du C.M.S.I.

U.C.M.C : Unité de Commande Manuelle
Centralisée

(au sein du C.M.S.1).

Assure la commande des équipements du
compartimentage

et de désenfumage.

U.S : Unité de Signalisation
(au sein du C.M.S.1)

Assure la signalisation des équipements de
compartimentage

et de désenfumage.

z

Zone : Un batiment ou un établissement est
généralement découpé, au titre de la sécu-
rité incendie, en plusieurs volumes corre-
spondant chacun, selon le cas,  un local,
un niveau, une cage d'escalier, un canton,
un secteur ou 3 un compartiment. Une
zone peut correspondre a un ou plusieurs
de ces volumes ou  Uensemble d'un bati-
ment. Les Zones de Détection (ZD), les
Zones de mise en Sécurité (ZS), les Zones
de diffusion de [Alarme générale (ZA)
définies ci-aprés n'on pas nécessairement
les mémes limites géographiques.
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Placement du dispositif d'alarme de fumée
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